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POJASNJENJE TEHNICKIH DETALJIA PREDMETA JAVNE NABAVE

Predmet postupka javne nabave je nabava, isporuka i ugradnja:

- Jedne parkirne rampe duZzine ,ruke” 3 metra sa 60 (Sezdeset) daljinskih upravljaca;
- Jedne parkirne rampe duZine ,ruke” 3,60 metara sa 40 (¢etrdeset) daljinskih upravljaca.

»Ruke” na predmetnim rampama ne moraju biti osvijetljene, ali trebaju imati reflektiraju¢e povrsine
na sebi. Moraju biti izradene od plasti¢nih masa, a spoj ,ruke” i postolja treba biti izveden na naéin da
se prevenira oStecenje/lom ,ruke” ukoliko dode do udara vozila ili drugog tijela.

Za spustanje ,ruke” nije predvideni dodatni stupni nosa&/naslon. Otvaranje/zatvaranje rampe mora
biti upravljano indukcijskom petljom (pripremu za postavljanje petlje obavlja Narucitelj).

Prikljucni (mreZni) napon je 230V, raspoloZiv na mjestu postavljanja.

Rampe moraju biti izradene od materijala otpornog na atmosferska djelovanja, uz“tropsku” izvedbu
elektroinstalacije (zastita od prodora vlage). Radni raspon temperatura unutar kojeg rampe moraju biti
funkcionalne je od -20 do +50 Celzijusa. Minimalni broj programiranih radnih ciklusa je 600 dnevno.
Vrijeme otvaranja i zatvaranja rampe mora biti podesivo.

Ponudac mora ponuditi:

- Rampe

- Ugradnja i pustanje u pogon

- Instruiranje osoblja Narucitelja

- Daljinske upravljace u specificiranim koli¢inama, programirane za rad.

Ponuda¢ u ponudi mora detaljno opisati kakvu servisnu podriku nudi i u kojem roku se eventualni
kvarovi moraju otkloniti.

Ponuda¢ u ponudi treba to€no navesti garantni rok za predmetne rampe, kao i rok unutar kojeg se
garantira dostupnost zamjenskih dijelova i odrzavanje specifi¢nog modela rampe.

Ponudac posebno treba naznaciti:

- Najkrac¢i moguci rok isporuke i
- NajduZi mogudi rok otplate naruéenih rampi (ne kraéi od 12 (dvanaest) mjeseci).

Obveza narucitelja je pripremiti odgovarajucu podlogu za ugradnju rampi, opremljenu odgovarajucim
izvorom elektricne energije.




